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OGGETTO: Agenda Urbana PO FESR 2014/2020 – Azione 4.1.3  

PA_AU4.1.3.b - “Adozione soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi 

energetici delle reti di pubblica illuminazione con sistemi automatici di regolazione 

(sensori di luminosità, sistemi di controllo e di telegestione energetica della rete) - 

Efficientamento impianti di pubblica illuminazione della Circonvallazione ed aree 

limitrofe della città di Palermo” CUP: D79B20000020006 - CIG: 9013747B53 

PRESENTAZIONE OFFERTE: 19 Gennaio 2022 - ore 13:00 
 

FAQ al 12/01/2022 

 

Quesito n. 1  

1. Si chiede conferma che con riferimento alle lavorazioni previste dalla procedura di gara, ai sensi della legge 

108/2021, la categoria scorporabile OG3 sia subappaltabile al 100% fermo restando i limiti dell'integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. 

2. Si chiede conferma che, come previsto all'art. 3.1 del disciplinare di gara, in caso di presentazione della 

garanzia provvisoria rilasciata in documento informatico con firma digitale del garante in possesso dei 

necessari poteri per impegnare il garante non sia richiesta lautentica notarile.  

Risposta n. 1 

1. Si rimanda a quanto previsto al paragrafo 3) “Subappalto” del Bando di Gara, in cui è indicata l’applicazione 

dell’art. 105 del Codice (così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021). 

2. Si rimanda a quanto previsto al punto V.3.1. del Bando di Gara, in cui tra l’altro è specificato che “La 

garanzia provvisoria deve riportare l’autentica della sottoscrizione”. 

***************** 

Quesito n. 2  

1. Con riferimento al paragrafo 3 “Subappalto” del Bando di Gara, si chiede di confermare che, in virtù della 

nuova formulazione dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, e di quanto riportato nel Bando e nel Disciplinare di 

Gara, non siano previsti limiti quantitativi al subappalto, e non sia pertanto necessario indicare la percentuale 

massima di subappalto, all’interno del DGUE. 

2. Con riferimento all’art. 4 “Categorie dei lavori” del CSA, si chiede di confermare che l’Operatore 

Economico in possesso di Attestazione SOA per la categoria prevalente OG10, di classifica illimitata, ma 

sprovvisto di qualificazione per la categoria secondaria OG3, possa partecipare singolarmente, indicando di 

voler subappaltare interamente le lavorazioni afferenti la categoria OG3 ad Imprese in possesso delle 

necessarie qualificazioni. Si chiede altresì di confermare che non sia necessario, in questa fase, indicare il 

nominativo del subappaltatore per la suddetta categoria OG3. 
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Risposta n. 2 

1. Si rimanda a quanto previsto al del Bando di Gara, in cui è indicata l’applicazione dell’art. 105 del Codice 

(così modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021). 

2. Si rimanda a quanto previsto al punto II.1.7 “Valore stimato” ed al paragrafo 3) “Subappalto” del Bando di 

Gara, in cui è indicata l’applicazione della normativa vigente. 

***************** 

Quesito n. 3  

Per quanto concerne la produzione di materiale per il criterio "A8: Soluzioni migliorative in termini di modalità 

e soluzioni innovative nell'infrastruttura e servizi di smart city". Il disciplinare cita: 

"Al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, il concorrente dovrà produrre nella busta 

digitale B - Offerta tecnica, nella quantità e nello sviluppo che in base ad autonome sue scelte riterrà necessario 

o opportuno, i seguenti ulteriori documenti: 

1. elenco riassuntivo delle soluzioni migliorative smart e delle correlate integrazioni tecniche proposte sia in 

termini di miglioramento dell'infrastruttura che del modello di servizi offerto; 

2. elaborati descrittivi e grafici relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente, integrative o 

migliorative. Gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti esse si riferiscono, dovranno dimostrare 

la loro integrazione con l'opera nella logica delle soluzioni smart city, dei servizi innovativi offerti alla 

cittadinanza ed essere presentate in formato PDF; 

3. relazione tecnica (Max 5 cartelle formato A4 Times New Roman 12, interlinea singola) delle proposte 

migliorative integrative nelle modalità e soluzioni innovative nell'infrastruttura e servizi di smart city...." 

Pertanto per il punto 2. si chiede di specificare il numero e la tipologia di elaborati da produrre. 

Risposta n. 3 

1. Si rimanda al Disciplinare di gara e nello specifico a quanto previsto al criterio "A8: Soluzioni migliorative 

in termini di modalità e soluzioni innovative nell'infrastruttura e servizi di smart city", in cui è specificato che 

l’operatore economico dovrà prourre i documenti “nella quantità e nello sviluppo che in base ad autonome 

sue scelte riterrà necessario o opportuno”. 

***************** 

Quesito n. 4  

Sul Disciplinare di gara, pagina 13, al criterio di valutazione A4 viene indicato: 

"Parametro L di mantenimento del flusso luminoso per un numero di ore di funzionamento pari a 60.000 alle 

condizioni minime di funzionamento previste dai CAM DM 27/09/2017 del MATTM par. 4.2.3.10. Il 

Concorrente dovrà indicare il valore del flusso luminoso dopo 60.000 ore di funzionamento espresso come % 

del flusso nominale iniziale per ogni classe di flusso luminoso..." 
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E nella tabella a pagina 13 che evidenzia i criteri di valutazione sono indicati i seguenti Coeff. V(a)i variabili 

tra 0 e 1: 

- Per Aumento fino al 2%: Coeff. V(a)i pari a 0 

- Per Aumento >2% <4%: Coeff. V(a)i pari a 0,5 

- Per Aumento >4%: Coeff. V(a)i pari a 1 

Si richiedono i seguenti chiarimenti: 

- Cosa si intende per "ogni classe di flusso luminoso"; 

- Poiché invece che un aumento percentuale, a 60.000 ore avviene una riduzione del flusso luminoso in 

percentuale rispetto a quello nominale.  Si chiede di chiarire come avverrà l'attribuzione del punteggio e che 

percentuale il concorrente dovrà indicare. O rispetto a quale valore di partenza verrà calcolato l'Aumento in % 

indicato in Tabella che porterà all'attribuzione del V(a)i. 

Risposta n. 4 

Si rimanda al Disciplinare di gara e nello specifico a quanto previsto al criterio A4 “Parametro L di 

mantenimento del flusso luminoso” ed al par. 4.2.3.10 dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 27/09/2017 

del MATTM.  

In particolare, per classi di flusso luminoso si intendono quelle previste dalle voci di elenco prezzi di progetto 

relative agli apparecchi di illuminazione; inoltre, la maggiorazione che il concorrente dovrà indicare è quella 

rispetto al valore minimo previsto dal par. 4.2.3.10 dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 27/09/2017 del 

MATTM. 

***************** 

Quesito n. 5 

La scrivente in relazione all'espletamento dell'offerta tecnica, chiede conferma se per cartelle si intende un 

foglio in formato A4, costituito da due facciate (fronte e retro), oppure un foglio corrispondente ad un foglio 

con una sola facciata (solo fronte). 

Risposta n. 5 

La cartella è un'unità di misura usata in campo editoriale per indicare la pagina di testo dattiloscritta di 

dimensioni standard. 

***************** 

Quesito n. 6 

riguardo le opere scorporabili in OG3, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di 

esclusione di cui allarticolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84, può essere 

presentata nella fase esecutiva quindi solo dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della presentazione del 

contratto di subappalto? 
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Risposta n. 6 

Si rimanda integralmente al Bando di gara ed al Disciplinare di gara, in cui sono specificati i requisiti e le 

dichiarazioni richieste.  Ad ogni buon fine si rappresenta che fino al 30 giugno 2023 il comma 6 dell’art. 105 

del D.Lgs. 50/2016 è sospeso, ai sensi dell’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, 

termine differito dall’art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 

2021). 
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